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Amtlicher Teil

Bundesministerium des Innern

AM. Aussiedlerpolitik, Nationale Minderheiten
Erster Änderungserlass

des Erlasses über die Errichtung eines Beirates für 
Spätaussiedlerfragen 
Vom 5. Februar 2018
Artikel 1

Der Erlass zur Errichtung eines Beirates für Spätaussiedler-
fragen vom 3. Mai 2005 (GMBl 2005, S. 782) wird wie folgt 
geändert: 

1. Der § 2 Absatz 1 wird durch folgenden § 2 Absatz 1 er-
setzt: 

 „Der Beirat besteht aus 16 Mitgliedern; er setzt sich zu-
sammen aus: 
1.  fünf Vertreter der Vertriebenen-, Flüchtlings- und 

Spätaussiedlerverwaltungen der Bundesländer,
2.  vier Vertreter der auf Bundesebene tätigen Organisati-

onen der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler, 
3.  ein Vertreter der katholischen Kirche, je ein Vertreter 

der Evangelischen Kirche Deutschlands und der frei-
kirchlichen Glaubensgemeinschaft, 

4. ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, 
5.  ein Vertreter des Suchdienstes des Deutschen Roten 

Kreuzes,
6.  ein Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitge-

ber und 
7.  ein Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeit-

nehmer.“

2. In § 2 Absatz 4 wird nach Satz 1 der folgende Satz einge-
fügt: 

 „Die Amtszeit beginnt mit der konstituierenden Sitzung.“

3. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt: 

„§ 6 Hinzuziehung von Experten

 Der Vorsitzende kann Experten themenbezogen einladen.“

4. Der bisherige § 6 wird der § 7. 

5. Im neuen § 7 wird der Satz 2 aufgehoben.

Artikel 2 

Die Regelungen dieses Änderungserlasses gelten ab 4. Juli 
2018.

Berlin, den 5. Februar 2018
AM 1 - 21005/12#1

Der Bundesminister des Innern

In Vertretung

Emily Haber

GMBl 2018, S. 66
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Sie werden vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermit-
telt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt ge-
geben.

Diese TRBS 1201 Teil 3 konkretisiert im Rahmen ihres 
Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssi-
cherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Re-
geln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die 
Bekanntmachung 
der Fundstellen für Normen 

und andere technische Spezifikationen nach dem 
Produktsicherheitsgesetz – ProdSG –

hier:  Verzeichnis 2: Nicht harmonisierter Bereich –  
Teil 1: Nationale Normen1)

– Bek. d. BAuA v. 12.1.2018 – 2.1-223 30 –
Auf der Grundlage des § 5 Absatz 2 ProdSG macht die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Fund-
stellen der Normen und anderen technischen Spezifikatio-
nen bekannt, die vom Ausschuss für Produktsicherheit 
(AfPS) ermittelt wurden. Diese Normen und anderen tech-
nischen Spezifikationen lösen die Vermutungswirkung aus.

Die aktuellen Fundstellen des Verzeichnisses 2, Teil 1 (Na-
tionale Normen) werden zeitgleich mit dem Tag dieser Be-
kanntmachung auf der Homepage der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin unter der Adresse https://
www.baua.de/Normenverzeichnisse veröffentlicht.

GMBl 2018, S. 67

entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. 
Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesund-
heitsschutz für die Beschäftigten erreichen.

Inhalt

1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen

3 Allgemeine Anforderungen

4 Beurteilung der Relevanz einer Instandsetzung für den 
Explosionsschutz gemäß Anhang 2 Abschnitt 3 Num-
mer 4.2 BetrSichV

5 Anforderungen an die Instandsetzung

6 Prüfergebnisse, Dokumentation

Anhang 1 Ablaufschema zu Betrieb/Änderungen/In stand-
setzungen bei Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen

Anhang 2 Beispiele zur Abgrenzung von Instandsetzun-
Bekanntmachung von Technischen Regeln 

hier: TRBS 1201 Teil 3 „Instandsetzung an Geräten, 
Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen im Sinne der Richtli-
nie 2014/34/EU“

– Bek. d. BMAS v. 24.1.2018 – IIIb5 – 35650 –
Gemäß § 21 Absatz 6 der Betriebssicherheitsverordnung 
macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 
anliegende vom Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) be-
schlossene Technische Regel für Betriebssicherheit bekannt:

Neufassung der TRBS 1201 Teil 3

Die TRBS 1201 Teil 3 „Instandsetzung an Geräten, Schutz-
systemen, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen 
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU“, Ausgabe Februar 
2009, GMBl 2009, S. 527 [Nr. 25] v. 15. Juni 2009, wird wie 
folgt neu gefasst:

Ausgabe: Januar 2018

Technische 
Regeln für 
Betriebs-
sicherheit

Instandsetzung an 
Geräten, Schutz-

systemen, Sicherheits-, 
Kontroll- und Regelvor-
richtungen im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU

TRBS 1201 
Teil 3

Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) ge-
ben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshy-
giene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse für die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

gen

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderun-
gen an die Instandsetzung von Geräten, Schutzsystemen, Si-
cherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU und die Notwendigkeit einer Prü-
fung gemäß Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

(2) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 
BetrSichV soll gewährleisten, dass das instand gesetzte Ge-
rät, Schutzsystem oder die Sicherheits-, Kontroll- oder Re-
gelvorrichtung in den für den Explosionsschutz notwendi-
gen Eigenschaften wieder den Anforderungen der BetrSichV 
entspricht.

(3) Diese Technische Regel gilt nicht bei einer erheblichen 
Modifikation eines Gerätes, eines Schutzsystems oder einer 
Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU.

Hinweis:
Zur Abgrenzung des Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 
BetrSichV innerhalb der Bestimmungen der BetrSichV selbst 
und zu den einschlägigen Rechtsverordnungen nach § 3 Ab-
satz 1 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) ist als Anhang 1 
ein Ablaufschema angefügt.

1 Dieses Verzeichnis ersetzt das Verzeichnis 2, Teil 1: Normen vom 26. Juni 
2017 (GMBl 2017, S. 384).

http://www.baua.de/Normenverzeichnisse
http://www.baua.de/Normenverzeichnisse
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2 Begriffsbestimmungen

2.1 Ausstattung

Zur Ausstattung zählen alle Maschinen und Einrichtungen, 
Werkzeuge, Hilfsmittel wie z. B. Hebezeuge sowie Mess- 
und Prüfeinrichtungen, die benötigt werden, um die In-
standsetzung ordnungsgemäß zu erledigen.

2.2  Zur Prüfung befähigte Person mit behördlicher 
Anerkennung

Zur Prüfung befähigte Person mit behördlicher Anerken-
nung ist die von der zuständigen Behörde gemäß Anhang 2 
Abschnitt 3 Nummer 3.2 BetrSichV für die Prüfung nach ei-
ner Instandsetzung anerkannte befähigte Person.

2.3 Erhebliche Modifikation

Erhebliche Modifikation ist jede Modifikation, die eine oder 
mehrere grundlegende Gesundheits- oder Sicherheitsanfor-
derungen des Anhangs II der Richtlinie 2014/34/EU (z. B. 
Temperatur) oder die Integrität einer Zündschutzart be-
rührt. Das erhebliche modifizierte Produkt ist wie ein neues 
Produkt zu behandeln und einem Konformitätsbewertungs-
verfahren nach Richtlinie 2014/34/EU zu unterziehen.

2.4 Instandsetzung

Instandsetzung ist eine Wiederherstellung des Sollzustandes 
eines Gerätes, eines Schutzsystems oder einer Sicherheits-, 
Kontroll- oder Regelvorrichtung im Sinne der Richtli-
nie 2014/34/EU. Sollzustand ist eine der vom Hersteller im 
Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens festgelegte 
Beschaffenheitsvariante. Die Instandhaltung kann entweder 
durch den Austausch einzelner Teile erfolgen oder durch In-
standsetzungsmaßnahmen an den Teilen selbst, wobei die 
Maßnahmen zum Zündschutz von Geräten sowie die Funk-
tion von Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- oder Re-
gelvorrichtungen unberührt bleiben.

2.5  Instandsetzung mit Relevanz für den Explosions-
schutz

Instandsetzung mit Relevanz für den Explosionsschutz be-
zeichnet eine Instandsetzung mit Eingriff in ein Gerät, ein 
Schutzsystem sowie in eine Sicherheits-, Kontroll- oder Re-
gelvorrichtung im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit Ein-
fluss auf den Schutz vor wirksamen Zündquellen oder mit 
Eingriff in ein Schutzsystem oder in eine Sicherheits-, Kont-
roll- oder Regelvorrichtung mit Einfluss auf deren Funktio-
nen oder deren Funktionssicherheiten, wobei der Eingriff in 
ein Gerät, ein Schutzsystem oder eine Sicherheits-, Kontroll- 
oder Regelvorrichtung nur mit Spezialkenntnissen und ent-
sprechenden Fähigkeiten auszuführen ist und ggf. einer spe-
ziellen Ausstattung (Werkzeuge, Messgeräte usw.) bedarf. 
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen können 
selbst auch Geräte im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU sein.

2.6 Originalersatzteil

Als Originalersatzteil im Sinne dieser Technischen Regel gilt 
auch ein Bauteil, das für den Anwendungsfall in allen techni-
schen Anforderungen dem Originalbauteil entspricht.

2.7 Komponente

Eine Komponente im Sinne dieser TRBS ist Bestandteil eines 
Gerätes im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU.

3 Allgemeine Anforderungen

(1) Der Arbeitgeber ist gemäß § 4 BetrSichV verantwortlich 
für den sicheren Zustand und den sicheren Betrieb seiner 
überwachungsbedürftigen Anlagen. Dazu gehört auch die 
ordnungsgemäße Instandsetzung von Geräten, Schutzsyste-
men und Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen 
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU.

(2) Wenn ein Gerät, ein Schutzsystem oder eine Sicher-
heits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung im Sinne der Richt-
linie 2014/34/EU instand gesetzt wird, hat der Arbeitgeber 
sicherzustellen, dass die Relevanz für den Explosionsschutz 
erkannt wird. Die eingesetzten Personen müssen aufgrund 
ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Spezialkenntnisse und 
entsprechenden Fähigkeiten sowie Erfahrung mit der In-
standsetzung bestimmter Geräte, Schutzsysteme, Sicher-
heits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU die übertragenen Arbeiten durchfüh-
ren, beurteilen und im Rahmen ihrer Tätigkeiten die Rele-
vanz erkennen können.

(3) Stellt der Arbeitgeber nach Maßgabe dieser Technischen 
Regel fest, dass die Instandsetzung von Geräten, von Schutz-
systemen oder von Sicherheits-, Kontroll- und Regelvor-
richtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU keine Rele-
vanz für den Explosionsschutz hat, ist eine Prüfung gemäß 
Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV nicht erfor-
derlich.

4  Beurteilung der Relevanz einer Instandsetzung für 
den Explosionsschutz gemäß Anhang 2  
Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV

4.1 Allgemeines

(1) Kriterien zur Beurteilung von Instandsetzungen von 
Geräten oder Komponenten im Sinne der Richtlinie 2014/34/
EU sind z. B.

 – Kategorie im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU (s. a. Ab-
schnitt 4.2),

 – Komplexität der Instandsetzung, d. h. mehrere voneinan-
der abhängige Instandsetzungsschritte,

 – Bedeutung des von der Instandsetzung betroffenen Teils 
für den Explosionsschutz, 

 – Einfluss der Art der Instandsetzung auf die Zündschutz-
maßnahmen,

 – Umfang der erforderlichen Kenntnisse zur Beurteilung 
der für den Explosionsschutz wesentlichen Merkmale 
(z. B. Herstellerunterlagen).

(2) Geräte und Komponenten im Sinne der Richtli-
nie 2014/34/EU, die kein Konformitätsbewertungsverfah-
ren nach Richtlinie 2014/34/EU durchlaufen haben (z. B. 
Altgeräte), sind entsprechend ihres Einsatzbereiches sinnge-
mäß wie Geräte oder Komponenten der entsprechenden Ka-
tegorien zu behandeln. Bei einem Einsatz in einer Zone ge-
mäß Anhang I Nummer 1.7 der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) kann eine sinngemäße Zuordnung zu einer Ka-
tegorie z. B. über Anhang I Nummer 1.8 Absatz 3 GefStoffV 
erfolgen.

Bei Geräten, die keiner Zündschutzart zugeordnet sind (z. B. 
Altgeräte), bei denen im Einzelfall jedoch sicherheitstech-
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nisch begründete Analogieschlüsse möglich sind, können 
auch die Tabellen des Anhangs 2 angewendet werden.

(3) Wenn ein Gerät oder eine Baugruppe aus einzelnen Ge-
räten oder Komponenten unterschiedlicher Kategorien be-
steht, dann richten sich die Anforderungen an die Instand-
setzung nach den Kategorien der jeweils instand zu setzen-
den Geräte/Komponenten.

4.2 Einfluss der Gerätekategorie

4.2.1 Geräte der Kategorie 1 und 2

(1) Bei Instandsetzungen von Geräten und Komponenten 
der Gerätekategorie 1 und der Gerätekategorie 2 ist der Ex-
plosionsschutz grundsätzlich betroffen. Eine Prüfung ge-
mäß Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV ist erfor-
derlich.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 gilt der Explosions-
schutz als nicht betroffen, wenn die Instandsetzung hin-
sichtlich Art und instand gesetztem Gerät oder Komponente 
den Beispielen des Anhangs 2 Tabelle 1, 2 oder 3 für „Prü-
fung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 nicht erfor-
derlich“ entspricht. Die Übertragbarkeit der Beispiele in 
Anhang 2 ist für den Einzelfall zu prüfen.

4.2.2 Geräte der Kategorie 3

Bei Instandsetzungen von Geräten und Komponenten der 
Gerätekategorie 3 gilt der Explosionsschutz nur als betrof-
fen, wenn die Komplexität der spezifischen Zündschutz-
maßnahmen des Gerätes und die Komplexität der hiermit 
verbundenen Instandsetzung, z. B. den Einsatz von Spezial-
einrichtungen oder spezielle handwerkliche Fähigkeiten, er-
forderlich macht. In diesen Fällen ist eine Prüfung nach An-
hang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV erforderlich. 
Beispiele für derartige Instandsetzungen sind im Anhang 2 
Tabelle 4 aufgeführt.

4.3  Instandsetzen von Schutzsystemen, Eingriffe in 
Bauteile von Sicherheits-, Kontroll- oder Regel-
vorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU

(1) Bei der Instandsetzung von Schutzsystemen und Ein-
griffen in die Bauteile von Sicherheits-, Kontroll- oder Re-
gelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU ist 
grundsätzlich der Explosionsschutz betroffen, und eine Prü-
fung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV ist 
erforderlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die im Anhang 2 aufgeführten In-
standsetzungen, für die gemäß Tabellen 5 und 6 keine Prü-
fungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV 
erforderlich sind. Die Übertragbarkeit der Beispiele in An-
hang 2 ist für den Einzelfall zu prüfen.

5 Anforderungen an die Instandsetzung

(1) Für die Instandsetzung von Geräten, Schutzsystemen 
oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im 
Sinne der Richtlinie 2014/34/EU muss der Arbeitgeber si-
cherstellen, dass Personen eingesetzt werden, die aufgrund 

ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Spezialkenntnisse und 
entsprechenden Fähigkeiten sowie Erfahrung mit der In-
standsetzung der Geräte, Schutzsysteme sowie Sicherheits-, 
Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne der Richtli-
nie 2014/34/EU die übertragenen Arbeiten beurteilen, 
durchführen und dabei die mögliche Relevanz für den Ex-
plosionsschutz im Rahmen ihrer Tätigkeiten erkennen kön-
nen. Für die Instandsetzung von Geräten, Schutzsystemen 
sowie Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im 
Sinne der Richtlinie 2014/34/EU sind weiterhin eine geeig-
nete Ausstattung sowie eine geeignete Organisation erfor-
derlich sowie die notwendigen Unterlagen heranzuziehen. 
Analoges gilt für Komponenten.

(2) Bei der Instandsetzung von Geräten, Schutzsystemen 
sowie Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im 
Sinne der Richtlinie 2014/34/EU müssen die Anforderungen 
dieses Abschnitts unabhängig davon, ob eine Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV erforderlich 
ist, immer erfüllt werden. Analoges gilt für Komponenten.

(3) Bei der Organisation gemäß Absatz 1 Satz 2 sind insbe-
sondere folgende Punkte zu berücksichtigen:

 – Festlegung der Verantwortlichkeiten und die dafür benö-
tigten Qualifikationen

 – Sicherstellung der erforderlichen Schulung, Weiterbil-
dung und Teilnahme an einem regelmäßigen Erfahrungs-
austausch

 – Zugriffsmöglichkeiten auf einschlägige und aktuelle Ge-
setze, Verordnungen, Vorschriften und Regelwerke, wie 
Normen, Richtlinien etc.

 – ggf. Kontakt zu dem Hersteller und zu Prüfstellen

 – Vorliegen gerätespezifischer Unterlagen, z. B. Hersteller-
unterlagen wie Betriebsanleitungen, Schaltpläne, Monta-
geanleitungen, Einzelteillisten oder spezifische Informa-
tionen über das Einsatzgebiet

6 Prüfergebnisse, Dokumentation

(1) Vorgenommene Prüfungen gemäß Anhang 2 Abschnitt 3 
Nummer 4.2 sind gemäß § 17 BetrSichV zu dokumentieren. 
Aus diesen Bescheinigungen oder Aufzeichnungen muss 
hervorgehen, dass das Gerät, das Schutzsystem sowie die Si-
cherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung in den für den 
Explosionsschutz wesentlichen Merkmalen nach der In-
standsetzung den Anforderungen der Betriebssicherheits-
verordnung entspricht.

Empfehlung 1: Es wird empfohlen, die Dokumentationen zu 
den Instandsetzungen über den Lebenszyklus des Gerätes, 
des Schutzsystems sowie der Sicherheits-, Kontroll- oder 
Regelvorrichtung aufzubewahren.

Empfehlung 2: Es wird empfohlen, instand gesetzte Geräte, 
Schutzsysteme sowie Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvor-
richtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU bei positi-
vem Ergebnis der Prüfung aus Gründen der Rückverfolg-
barkeit mit einem dauerhaften Prüfkennzeichen zu versehen.
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Anhang 1 

Ablaufschema zu Betrieb/Änderungen/Instandsetzungen bei Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 

Betrieb / Änderungen / Instandsetzungen bei Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen

TR
BS

12
01

Te
il
3

TR
BS

11
23

Start

Prüfung vor
Inbetriebnahme

§ 15 Abs. 1
BetrSichV

Betrieb 3)

Wartung/
Inspektion/

wiederkehrende
Prüfung nach § 16

BetrSichV

Technische
Maßnahme / Änderung

notwendig (z.B. Anpassung,
Gerätedefekt?)

Nein

Entscheidung für

Änderung der
überwachungs-

bedürftigen Anlage
(Verbesserung, Umbau,

Optimierung...)

Instandsetzung
(Wiederherstellen des
Sollzustandes der
überwachungs-

bedürftigen Anlage)

Ja

Auswirkung
auf die Sicherheit der

Anlage?

Gefährdungsbeurteilung,
Planung und Ausführung,

Fortschreibung des
Explosionsschutz-

dokumentes

Nein

Ja

Instandsetzung
am Gerät1) oder an der
überwachungsbedürftigen

Anlage
(Installation) ?

Ersatzinstallation
(z.B. Austausch

eines Gerätes) inkl.
Ordnungsprüfung
(eignung für den
vorgesehenen

Einsatz)

Installation

Baugleiches
Gerät? 1)

Ja Nein

Wiedereinbringen in die
überwachungsbedürftige

Anlage bzw.
Wiederinbetriebnehmen

der Anlage

Ist der
Explosionsschutz
betroffen? 2)

Gerät 1)

Ja

1

Instandsetzungs-
maßnahmeNein

Dokumentation des
ordnungsgemäßen

Zustands

2 3

Verwendung
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Betrieb / Änderungen / Instandsetzungen bei Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen

TR
BS

12
01

Te
il
3

1 2 3

Entscheidung über Instandsetzungsabwicklung

Arbeitgeber oder von
ihm beauftragte
Unternehmen

Gerätehersteller

Ex-Instandsetzung
durch Hersteller

Prüfung und
Bescheinigung des
ordnungsgemäßen
Zustandes durch

Hersteller

Erhebliche
Modifikation 4)

am Gerät?

Ex-Instandsetzung

Nein

Prüfung nach
Anhang 2 Abschnitt
3 Nr. 4.2 BetrSichV

Konformitäts-
bewertungs-

verfahren nach RL
2014/34/EU

Ja

Ja

Einhaltung Stand
der Technik

Über-
lassung an
Dritte?

Ja
Zündgefahren-
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Ablaufschema Betrieb/Änderung/Instandsetzung bei 
„Ex-Anlagen“ (Blatt 3, Erläuterungen)

(„Ex-Anlage“ = überwachungsbedürftige Anlage nach An-
hang 2 Abschnitt 3 Nummer 1 BetrSichV)

Die Kennzeichnung am Rand bezeichnet den Teil, der au-
ßerhalb dieser Regel liegt.

Fußnoten:

1)  Der Begriff „Gerät“ umfasst Geräte, Schutzsysteme so-
wie Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen nach 
Richtlinie 2014/34/EU (inkl. Gerätekombinationen, Bau-
gruppen, Verbindungseinrichtungen).

2) Ermittlung der Relevanz einer Instandsetzung für den 
Explosionsschutz siehe Abschnitte 3 und 4 dieser TRBS 
(abhängig von z. B. Komplexität der Instandsetzung, Be-
deutung des von der Instandsetzung betroffenen Bauteils 
für den Explosionsschutz, Verfügbarkeit der notwendi-
gen Informationen wie Herstellerunterlagen).

3) Wartungs- und Inspektionstätigkeiten sind vom Grund-
satz her keine Instandsetzungstätigkeiten, können aber 
unter Umständen den Ausbau von Teilen notwendig ma-
chen, deren Wiedereinbau eine Prüfung vor Inbetrieb-
nahme nach § 15 BetrSichV erfordert. Keinesfalls ist hier 
jedoch eine Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Num-
mer 4.2 BetrSichV notwendig.

4) Zum Begriff der „erheblichen Modifikation“ siehe Leit-
faden zur Richtlinie 2014/34/EU. Diese Frage stellt sich 
in Werkstätten, die ein instand zu setzendes Gerät nicht 
unbedingt an den ursprünglichen Arbeitgeber zurück lie-
fern, sondern unter Umständen ein Gerät nach der In-
standsetzung wieder in den freien Warenverkehr geben.

Erläuterungen zum Ablaufschema:

Das vorliegende Ablaufschema stellt die Abgrenzung der in 
dieser Technischen Regel behandelten Instandsetzung an 
Geräten, Schutzsystemen sowie Sicherheits-, Kontroll- oder 
Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU zur 
Erfüllung des Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV 
einerseits von Instandsetzungen an der Installation bzw. 
prüfpflichtigen Änderungen der überwachungsbedürftigen 
Anlage andererseits dar. Darüber hinaus sind einige wichtige 
Vorgänge, die sich aus der Instandsetzung an Geräten, 
Schutzsystemen sowie Sicherheits-, Kontroll- oder Regel-

vorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU ergeben 
können, aber nicht Inhalt dieser Technischen Regel sind 
(z. B. erhebliche Modifikation an einem Gerät), vom Ablauf 
her ebenfalls beschrieben.

Die in den Anwendungsbereich dieser Technischen Regel 
fallenden Vorgänge sind im Ablaufschema durch fett umran-
dete Felder und fett gezeichnete Linien hervorgehoben (un-
terer Teil von Blatt 1 sowie linker Teil von Blatt 2) am Rand 
erkennbar.

Daneben findet man auf Blatt 1 im Wesentlichen Vorgänge, 
die in Verantwortung des Arbeitgebers der überwachungs-
bedürftigen Anlage ausgeführt werden. Aus dem Betrieb 
(inkl. Wartung, Inspektion, wiederkehrende Prüfungen) he-
raus kann sich die Notwendigkeit einer technischen Maß-
nahme ergeben. Abhängig von den vorliegenden Randbedin-
gungen wird sich der Arbeitgeber für eine Änderung seiner 
Anlage oder für eine Instandsetzungsmaßnahme entschei-
den. Bei einer Instandsetzung ist wiederum zu unterscheiden 
zwischen einer Maßnahme an der Installation (z. B. Aus-
tausch eines defekten Gerätes gegen ein Ersatzgerät) oder ei-
nem Eingriff in ein Gerät, ein Schutzsystem sowie eine Si-
cherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU. Wenn im letztgenannten Fall darü-
ber hinaus festgestellt wird, dass die erforderliche Instand-
setzungsmaßnahme relevant für den Explosionsschutz ist 
(siehe Abschnitte 3 und 4 dieser Technischen Regel), greift 
Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV, und im Ab-
laufschema erfolgt am Übergabepunkt „1“ der Übergang auf 
Blatt 2.

Neben dem Hauptpfad der „Ex-Instandsetzung“ mit Prü-
fung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV 
werden auf dem Blatt 2 des Ablaufschemas Vorgänge be-
schrieben, die im Instandsetzungs-Unternehmen häufig auf-
treten können. Dazu gehört z. B. das Überlassen an Dritte, 
das insbesondere bei sogenannten Pool-Werkstätten (defek-
tes Gerät wird angenommen, ein gleichartiges bereits repa-
riertes Gerät wird an den Arbeitgeber ausgeliefert) regelmä-
ßig vorkommt.

Nach der Instandsetzung (Übergabepunkt „2“ im Ablauf-
schema) wird das betreffende Gerät, das Schutzsystem sowie 
die Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung im Sinne 
der Richtlinie 2014/34/EU wieder in der Anlage installiert. 
Hier kann es notwendig sein, eine Prüfung vor Inbetrieb-
nahme nach § 15 BetrSichV vorzunehmen, z. B. durch eine 
zur Prüfung befähigte Person des Arbeitgebers.
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Anhang 2

Beispiele zur Abgrenzung von Instandsetzungen 

Tab. 1  Beispielsammlung für die Abgrenzung zwischen „allgemeinen“ Instandsetzungen ohne Relevanz für den Ex-
plosionsschutz und „besonderen“ Instandsetzungen mit Relevanz für den Explosionsschutz – Kategorie 1 ge-
mäß Abschnitt 4.2.1 dieser Technischen Regel

Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

1 Eigensicheres 
Betriebsmittel

Austausch durch Originalersatzteile 
– nicht steckbare Elektronikmodule und -bauteile X

(1)3

Zugehöriges 
Betriebsmittel, 
Zündschutzart 
Eigensicherheit „i”

Austausch von steckbaren Elektronikmodulen und 
-bauteilen, die die sicherheitstechnischen Eigen-
schaften der Zündschutzart nicht berühren, gegen 
Originalersatzteile4

X

1 Ventilator

Konstruktive 
Sicherheit „c“

Austausch durch Originalersatzteile

 – Flügel und Riemenscheibe

 – Laufrad

 – Lager

 – Keilriemen

 – angebaute elektrische Geräte

X

Änderung der Spaltabstände zwischen rotierenden 
und festen Teilen X

Änderung der Materialpaarung X

Eingriff in das druckfeste Gehäuse –  
(wie Elektromotor Kat. 2) X

Flammendurchschlagsicherung, statisch Austausch 
durch Originalersatzteil X

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 14 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.

3 Die Klammer gibt an, dass es sich um ein zugehöriges Betriebsmittel handelt, das außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches installiert ist und elektrische 
Stromkreise enthält, die durch die Zündschutzart Eigensicherheit „ia“ geschützt sind und die an ein Kategorie-1-Gerät angeschlossen werden können.

4 Bei der Zündschutzart Eigensicherheit müssen bei der Instandsetzung die sicherheitstechnisch bedeutsamen Abstände, Luft- und Kriechstrecken den Unter-
lagen entnehmbar sein und dürfen durch die Instandsetzung nicht verändert werden.
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Tab. 2  Beispielsammlung für die Abgrenzung zwischen „allgemeinen“ Instandsetzungen ohne Relevanz für den Ex-
plosionsschutz und „besonderen“ Instandsetzungen mit Relevanz für den Explosionsschutz – Kategorie 2 ge-
mäß Abschnitt 4.2.1 dieser Technischen Regel

Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

2 Gehäuse elektri-
scher Geräte

Ölkapselung „o“ Austausch von inneren Schalteinsätzen gegen 
Originalersatzteile X

Erhöhte Sicherheit 
„e“

Austausch durch Originalersatzteile

 – Gehäuse

 – Deckel

 – Anschlussklemmen

 – Einbauteile

 – Dichtungen

X

Instandsetzung an

 – Gehäuse z. B. mechanische Bearbeitung zum Er-
halt der IP-Schutzart

X

Druckfeste 
Kapselung „d“

Austausch innerer Geräte laut Prüfbescheinigung 
der notifizierten Prüfstelle oder benannten Stelle 
und Angaben des Herstellers z. B. in der Betriebs-
anleitung

X

Austausch druckfester Durchführungen von 
Schaltwellen u. ä. gegen Originalersatzteile X

Austausch druckfester Leitungsdurchführungen 
zwischen druckfestem Raum und Anschlussraum in 
Zündschutzart „erhöhte Sicherheit“ gegen Origina-
lersatzteile

X

Bearbeitung von Spaltflächen bei Einhaltung der 
Sollspaltabmessungen und Oberflächenrauigkeit

Nur zulässig, wenn Hersteller-Zeichnung vorhan-
den ist.

X

Einbau von Geräten, die nicht in der Prüfbescheini-
gung der notifizierten Prüfstelle oder benannten 
Stelle und der Betriebsanleitung vermerkt sind

X

Austausch durch Originalersatzteile

 – Gehäuse

 – Deckel

 – Aderdurchführungen

 – Einbauteile

X

2 Eigensicheres 
Betriebsmittel

Austausch durch Originalersatzteile:

Steckbare Elektronikmodule und -bauteile, von 
denen die Eigensicherheit abhängt

X

Austausch durch Originalersatzteile:

Nicht-steckbare Elektronikmodule und -bauteile, 
von denen die Eigensicherheit abhängt

X
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Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

3 
Als 

Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

(2)3 Zugehöriges 
Betriebsmittel, 
Zündschutzart 
Eigensicherheit „i“

Austausch durch Originalersatzteile:

Steckbare Elektronikmodule und -bauteile, von 
denen die Eigensicherheit abhängt

X

Austausch durch Originalersatzteile:

Nicht-steckbare Elektronikmodule und -bauteile, 
von denen die Eigensicherheit abhängt

X

2 Elektromotor

Erhöhte Sicherheit 
„e“

Austausch gegen Originalersatzteil von

 – Lagern, Dichtungen

 – Motorfüßen

 – Klemmenkasten(teile) X

 – Klemmenplatte

 – Einführungsteil

 – Lüfterrad/Lüfterhaube

Ersatzwicklung nach Herstellerangaben oder Kopie X

Umwicklung im zugelassenen Spannungsbereich 
laut Prüfbescheinigung der notifizierten Prüfstelle 
bzw. benannten Stelle; Daten nach Herstelleranga-
ben oder aus fachgerechter Umrechnung

X

Umwicklung für andere Polzahl/Frequenz/nicht 
zugelassener Spannungsbereich X
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Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

3 
Als 

Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

2 Elektromotor

Druckfeste 
Kapselung „d“

Abtragfreies Reinigen von Spaltflächen X

Austausch von Lüfterrad/Lüfterhaube gegen 
Originalersatzteil X

Wiederherstellung von Zündspalten nach Herstel-
lerangaben oder Prüfungsunterlage (genehmigt von 
der notifizierten Prüfstelle bzw. benannten Stelle) 
– nicht lediglich nach Norm

X

Eingriff in die druckfeste Kapselung; Austausch 
gegen Originalersatzteil von

 – Lagern

 – Statorgehäuse

 – Klemmenkasten(teile) X

 – Klemmenplatte

 – Einführungsteil

 – Wellendichtung

Thermistoren als Alleinschutz:

 – in Ersatzwicklung nach Herstellerangaben oder 
Kopie

X

Umwicklung im zugelassenen Spannungsbereich 
laut Prüfbescheinigung der notifizierten Prüfstelle 
bzw. benannten Stelle; X
Daten nach Herstellerangaben oder aus fachgerech-
ter Umrechnung

Thermistoren als Alleinschutz:

 – mit Neubestimmung von Nennansprechtempe-
ratur (NAT) und Ansprechzeit tA

X

2 Leuchte

Erhöhte Sicherheit 
„e“

Austausch des Vorschaltgerätes laut Prüfbescheini-
gung der notifizierten Prüfstelle oder benannten 
Stelle; und Betriebsanleitung an gleicher Einbaustel-
le (Originalersatzteile)

X

Austausch der Innenverdrahtung X

2 Getriebe

Konstruktive 
Sicherheit „c“

Flüssigkeitskapse-
lung „k“

Schmierstoffwechsel; Frist, Sorte und Menge nach 
Herstellerangaben X

Austausch durch Originalersatzeile:

 – Lager X

 – Wellendichtungen

Austausch von Getrieberädern oder Wellen 
ausschließlich gegen Originalersatzteil des Herstel-
lers

X

Austausch von Getrieberädern oder Wellen gegen 
Originalersatzteil X
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Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

3 
Als 

Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

2 Pumpe

Konstruktive 
Sicherheit „c“

Druckfeste 
Kapselung „d“

Pumpe mit Spaltrohrmotor (SRM); Instandsetzung 
ohne Einfluss auf zünddurchschlagsicheren Spalt; 
unter Verwendung von Originalersatzteilen

X

Pumpe mit SRM; Instandsetzung mit Einfluss auf 
den zünddurchschlagsicheren Spalt; unter Verwen-
dung von Originalersatzteilen

X

Konstruktive 
Sicherheit „c”

Pumpe mit Gleitringdichtung oder Magnetkupp-
lung; Instandsetzung unter Verwendung von 
Originalersatzteilen nach den Vorgaben des 
Herstellers

X

Änderung des Laufrad-Durchmessers (spezifische 
Kombination ist im Baukastensystem durch den 
Hersteller freigegeben)

X

Läppen der Ringoberflächen einer Gleitringdich-
tung X

Werkstoffänderungen an statischen Gehäusedich-
tungen (freigegeben durch Hersteller) X

Reduzierung der Stufenzahl durch Einbau von 
Blindstufen (spezifische Kombination ist im 
Baukastensystem durch den Hersteller freigegeben)

X

Änderung der Antriebs-Drehzahl (spezifische 
Kombination ist im Baukastensystem durch den 
Hersteller freigegeben)

X

Umbau von Gleitringdichtung auf Magnetkupp-
lung (ohne Herstellerfreigabe) X

Ersatz von nicht überwachter Stopfbuchspackung 
durch Einzel-Gleitringdichtung (spezifische 
Kombination entspricht einem vom Hersteller 
vorgesehenen Sollzustand)

X

Ersatz von Einzel-Gleitringdichtung durch 
Doppelgleitringdichtung (spezifische Kombination 
entspricht einem vom Hersteller vorgesehenen 
Sollzustand)

X

Erweiterung der Stufenzahl (spezifische Kombina-
tion entspricht einem vom Hersteller vorgesehenen 
Sollzustand)

X

Pumpe mit Magnetkupplung, Ersatz von interner 
durch externe Spülung (spezifische Kombination 
entspricht einem vom Hersteller vorgesehenen 
Sollzustand)

X

Zündquellenüber-
wachung „b“

Reparatur einer Magnetkupplung:

Austausch eines Thermoelements auf dem metalli-
schen Spalttopf einer Pumpe mit Magnetkupplung 
(Nutzung als aktive Zündquellenüberwachung)

X

1/2 Mischer

Konstruktive 
Sicherheit „c“

Zündquellenüber-
wachung „b“

Austausch Gleitringdichtung am Rührwerk durch 
Originalersatzteil X
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Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

3 
Als 

Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

2 Mischer

Konstruktive 
Sicherheit „c“

Zündquellenüber-
wachung „b“

Austausch Gleitringdichtung am Rührwerk durch 
Originalersatzteil X

2 Ventilator

Konstruktive 
Sicherheit „c“

Austausch durch Originalersatzteile

 – Flügel und Riemenscheibe

 – Laufrad

 – Lager
X

 – Keilriemen

 – angebaute elektrische Geräte

Änderung der Spaltabstände zwischen rotierenden 
und festen Teilen X

Änderung der Materialpaarung X

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 14 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.

3 Die Klammer gibt an, dass es sich um ein zugehöriges Betriebsmittel handelt, das außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches installiert ist und elektrische 
Stromkreise enthält, die durch die Zündschutzart Eigensicherheit „i“ geschützt sind und die an ein Kategorie-2-Gerät angeschlossen werden können.

Tab. 3  Beispielsammlung für die Abgrenzung zwischen „allgemeinen“ Instandsetzungen ohne Relevanz für den Ex-
plosionsschutz und „besonderen“ Instandsetzungen mit Relevanz für den Explosionsschutz – Benzinzapfsäu-
le gemäß Abschnitt 4.2.1 dieser Technischen Regel

Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

1/2/3 Benzin-Zapfsäule3

Austausch jeweils gegen baugleiche oder andere, in 
der Betriebsanleitung der Baugruppe spezifischen 
genannten Bauteile/Kombinationen:

 – Gasrückführpumpe

 – elektrische Antriebsmotoren

 – Flüssigkeitspumpen und Messwerke

 – Überwachungseinrichtung der Gasrückführung

 – Rohrleitungen, Verschraubungen, Gasabscheider 
etc.

 – elektrische Leitungen innerhalb der Zapfsäule

 – steckbare Elektronikbauteile, von denen die Ei-
gensicherheit abhängt

 – Flammendurchschlagsicherungen, statisch

X

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 10 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.

3 Zapfsäulen für Ottokraftstoff sind gemäß eines Beschlusses des Ständigen Ausschuss zur Richtlinie 2014/34/EU als elektrische Geräte der Kategorie 2 im 
Sinne der Richtlinie 2014/34/EU in Verkehr zu bringen.
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Tab. 4  Beispielsammlung für die Abgrenzung zwischen „allgemeinen“ Instandsetzungen ohne Relevanz für den Ex-
plosionsschutz und „besonderen“ Instandsetzungen mit Relevanz für den Explosionsschutz – Kategorie 3 ge-
mäß Abschnitt 4.2.2 dieser Technischen Regel

Kat. Gerät/ 
Zündschutzart Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 

Nr. 4.2 BetrSichV 
erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

3 Elektromotor

nicht Funken 
gebend „nA“

Ersatzwicklung nach Herstellerangaben oder Kopie X

Umwicklung auf andere Spannung/Polzahl/ 
Frequenz nach Herstellerangaben X

3 Ventilator

Austausch durch Originalersatzteile

 – Flügel und Riemenscheibe

 – Laufrad

 – Lager

 – Keilriemen

 – angebaute elektrische Geräte

X

Änderung der Spaltabstände zwischen rotierenden 
und festen Teilen X

Änderung der Materialpaarung X

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 10 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.

Tab. 5  Beispielsammlung für die Abgrenzung von Instandsetzungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 
 BetrSichV an Schutzsystemen gemäß Abschnitt 4.3 dieser Technischen Regel

Schutzsystem Art der Instandsetzung

Prüfung nach An-
hang 2 Abschnitt 3 
Nr. 4.2 BetrSichV 

erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

Zellenradschleuse3

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Rotor

 – Schleißleisten

 – Lager

 – Wellendichtung

X

Austausch durch Originalersatzteil nach Vorgaben des 
Herstellers und Freigabe des Austauschs durch den 
Hersteller:

 – Rotor

 – Schleißleisten

 – Lager

 – Wellendichtung

X

Instandsetzung an:

 – Rotor

 – Schleißleisten

 – Gehäuse

X
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Schutzsystem Art der Instandsetzung

Prüfung nach An-
hang 2 Abschnitt 3 
Nr. 4.2 BetrSichV 

erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

Flammendurchschlag-
sicherung statisch

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Flammensperren

 – Schmelzbolzen
X

 – Abdeckhauben bei Dauerbrandsicherungen
Flammendurchschlag-
sicherung dynamisch

Austausch durch Originalersatzteil X
Flammendurchschlag-
sicherung

Instandsetzung des Gehäuses von Flammendurch-
schlagsicherungen X

Löschmittelsperre/ 
Explosionsunter-
drückungssystem

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Sensoren

 – Auslöseinheit

 – Ventile
X

 – Löschmittelbehälter

 – Löschmittel
Instandsetzung an:

 – Dichtungen

 – Rohrleitungen
X

 – Verkabelung
Instandsetzung an:

 – Sensoren (durch Austausch von Originalersatzteilen)

 – Auslöseeinheit (durch Austausch von Originaler-
satzteilen) X

 – Ventilen (durch Austausch von Originalersatzteilen)

 – Löschmittelbehälter (durch Austausch von Origi-
nalersatzteilen)

Schnellschluss- 
schieber/-klappen

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Sensoren

 – Auslöseeinheit

 – Schieberblatt/Klappenscheibe X
 – Wellen

 – Dichtung der Klappenscheibe/des Schieberblattes

 – Antrieb mit Ventilen, Schaltern etc.
Instandsetzung an:

 – Wellendichtung

 – Pneumatischen Leitungen
X

 – Verkabelung
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Schutzsystem Art der Instandsetzung

Prüfung nach An-
hang 2 Abschnitt 3 
Nr. 4.2 BetrSichV 

erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

Instandsetzung an:

 – Sensoren (durch Austausch von Originalersatztei-
len)

 – Auslöseeinheit (durch Austausch von Originaler-
satzteilen)

X

 – Antrieb mit Ventilen, Schaltern etc. (durch Aus-
tausch von Originalersatzteilen)

Instandsetzung an:

 – Schieberblatt/Klappenscheibe

 – Wellen
X

 – Gehäuse
Doppelschieber/-klappen

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Schieberblatt/Klappenscheibe

 – Dichtung der Klappenscheibe/des Schieberblattes

 – Pneumatische, elektrische, elektronische, mechani-
sche gegenseitige Verriegelung der Schieber/Klap-

X

pen
Instandsetzung an 

 – Wellendichtung
X

Instandsetzung an:

 – Pneumatische, elektrische, elektronische, mechani-
sche gegenseitige Verriegelung der Schieber/Klap-
pen (durch Austausch von Originalersatzteilen)

X

Berstscheibe, Berstscheibe 
mit Gummiklemmprofilen

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Vollständige Berstscheibe

 – Berstscheibe X
 – Klemmprofil

 – Fangeinrichtung
Flammenlose Druckent-
lastungseinrichtung

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Berstscheibe

 – Einrichtung zur Flammenlöschung
X

 – Dichtung
Instandsetzung an:

 – Einrichtung zur Flammenlöschung
X

Druckentlastungsklappe
Austausch durch Originalersatzteil:

 – Klappe

 – Unterdrucksicherung

 – Zuhaltung, Verriegelungen
X

 – Heizung

 – Federn
Instandsetzung an:

 – Dichtungen
X
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Schutzsystem Art der Instandsetzung

Prüfung nach An-
hang 2 Abschnitt 3 
Nr. 4.2 BetrSichV 

erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

Entlastungsschlot
Austausch durch Originalersatzteil:

 – Berstscheibe X
 – Dichtung

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Entlastungsklappe
X

Instandsetzung an:

 – Gehäuse
X

Rückschlagklappe
Austausch durch Originalersatzteil:

 – Klappenscheibe X

 – Dichtung
Instandsetzung an:

 – Gehäuse
X

Schnellschlussventil, 
Quetschventil

Austausch durch Originalersatzteil:

 – Dichtmanschette

 – Sensoren

 – Auslöseeinheit
X

 – Druckbehälter

 – Ventile, Schalter etc.
Instandsetzung an:

 – Pneumatischen Leitungen X

 – Verkabelung
Instandsetzung an:

 – Sensoren (durch Austausch von Originalersatzteilen)

 – Auslöseeinheit (durch Austausch von Originaler-
satzteilen)

X

 – Ventilen (durch Austausch von Originalersatzteilen)

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 14 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.

3 Beispiel gilt nur für Zellenradschleusen, die als Schutzsysteme eingesetzt werden.
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Tab. 6  Beispielsammlung für die Abgrenzung von Instandsetzungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 
 BetrSichV an Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen gemäß Abschnitt 4.3 dieser Technischen Regel

Art der Instandsetzung

Prüfung nach 
Anhang 2 Ab-

schnitt 3 Nr. 4.2 
BetrSichV erforder-

lich

Als 
In-

stand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

Gasmessgerät mit einer 
Messfunktion für den 
Explosionsschutz

Austausch durch Originalersatzteile des Herstellers 
nach Herstellervorgabe, z. B. steckbare Sensoren, 
andere steckbare Module

X

Austausch durch Originalersatzteile des Herstellers:

 – Sensor

 – Auswerteeinheit

X

Austausch durch Originalersatzteile:

 – Gasansaugung (z. B. Leitungen, Pumpen, Filter)
X

Instandsetzung an:

 – Sensor (durch Austausch von Originalersatzteilen 
des Herstellers)

 – Auswerteeinheit (durch Austausch von Originaler-
satzteilen)

 – Pumpen (durch Austausch von Originalersatztei-
len)

 – Filter (durch Austausch von Originalersatzteilen)

X

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 14 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.



Seite 84 GMBl 2018 Nr. 5

Tab. 7  Beispielsammlung für die Abgrenzung von Instandsetzungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2  
 BetrSichV an Bauteilen gemäß Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 dieser Technischen Regel

Kat. Gerät Art der Instandsetzung

Prüfung nach An-
hang 2 Abschnitt 3 
Nr. 4.2 BetrSichV 

erforderlich

Als 
Instand-
setzung 

nicht 
zulässig1nein2 ja

Staubsauger

2  
oder  

3

Austausch Saugschlauch durch Originalersatz-
teil X

Gabelstapler

2  
oder  

3
Austausch Gabel durch Originalersatzteil X

Staubförderer

3 Austausch Förderbänder durch Originalersatz-
teil X

2 Austausch Förderbänder durch Originalersatz-
teil X

Heizleitung – nicht 
selbstbegrenzend

3 Austausch durch Originalersatzteil X

2 Austausch durch Originalersatzteil X

1 Hier handelt es sich nicht um eine Instandsetzung, die in den Anwendungsbereich dieser TRBS fällt (s. Abschnitt 1 Absatz 3 und Anhang 1).

2 Der ordnungsgemäße Zustand des instand gesetzten Gerätes ist festzustellen. Auf die Bestimmungen des § 10 Absatz 3 BetrSichV wird hingewiesen.
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